
- pe șină DIN 
- în tavan 
- într-o cutie de borne

Sursa:

Contacte de întrerupere

Contact de comandă automată

Unitate de control cu ieșire 
OUT = TTL, CMOS sau open collector NPN

releu de instalație 
cu bobină 230V AC

pentru comutarea aparatelor alimentate de la rețea 230V 50hz, 
de ex. terminalul motorului ventilatorului, 
unitatea de reglare a ventilatorului de extracție 

PRIZĂ CU SIGURANȚE DE PRIZĂ 
CIRCUIT 230V 50HZ

ALIMENTARE 
ELECTRICĂ

COMANDĂ MANUALĂ

COMANDĂ AUTOMATĂ

CONTROLUL APARATELOR

OPȚIUNI DE ALIMENTARE ȘI CONTROL

SERVO CLAPETA SK1 - 
DIAGRAME SCHEMATICE 
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DE ALIMENTARE CU ENERGIE 
DE COMUTARE 12V 0,6A MIN.

Supapă electrică de accelerație 
din PVC SK1 100 / 125 / 150

www.dalap.ro


