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D BATRON 220 D BATRON 450 D BATRON PROFI 280
I:' BATRON 225 I:' BATRON 500 I:' BATRON PROFI 310
D BATRON 250 D BATRON/400V 310 D BATRON PROFI 355
D BATRON 280 D BATRON/400V 355 D BATRON PROFI 400
D BATRON 310 D BATRON/400V 400 D BATRON PROFI 450
D BATRON 355 D BATRON/400V 450 D BATRON PROFI 500
D BATRON 400 D BATRON PROFI 250 D BATRON PROFI 560

Stempel des Verkéufers, Seller's Stamp, Razitko, Peciatka, Pecsét helye, Pieczgtka, Timbro, Cachet, Sello:

Zeitpunkt des Verkaufs, Date of Sale, Datum prodeje,
Datum predaja, Eladas datuma, Data sprzedazy,Data di
vendita, Date de vente, Fecha de venta:

Die selektive Sammlung von Elektro-und Elektronikgeraten.
The selective collection of electronic and electrical equipment.
Tridény odpad - elektricka a elektronicka zafizeni.

Triedeny odpad - elektrické a elektronické zariadenia.
Szelektiv hulladék - elektromos és elektronikus berendezések.
Sortowany odpad — urzadzenia elektryczne i elektroniczne.
Raccolta differenziata - apparecchi elettrici ed elettronici.
Déchets triés - dispositifs électriques et électroniques.
Residuos clasificados - equipos eléctricos y electronicos.

Die Entsorgung des Productes darf nicht im unsortierten Siedlungsabfall erfolgen!

The disposal of electronic and electrical products in unsorted municipal waste is forbidden.

Po skonéeni doby pouzitelnosti, nesmi byt likvidovan jako soucast netfidéného komunalniho odpadu.

Po skonceni doby pouZitel nosti, nesmie byt I|kV|dovany ako stcast’ nemedeneho komunalneho odpadu.

A hasznalati idotartam lejartat kovetden 1 teleptilési hu ékként kell kezelni.

Po uptywie okresu Zywotnosci nie moze by¢ utylizowany, jako niesortowany odpad komunalny. c € -
Alla fine del ciclo di vita, non vanno smaltiti come rifiuti urbani non differenziati.

Une fois le délai de I'applicabilité expiré, le produit ne peut pas étre liquidé en tant que partie des déchets de ménage non triés. TH 02
Después de la finalizacion de la vida util no debe liquidarse dentro de los residuos comunales no clasificados.
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CONDITIONS DE GARANTIE

DALAP GmbH garantit un fonctionnement efficace de I'appareil conformément aux conditions techniques du débit,
définies dans le présent mode d'emploi. La garantie couvre des défauts d de construction et de matériel e I'appareil.
La garantie suivante est valable sur le territoire de I'Union européenne.

La garantie concerne une réparation gratuite, éventuellement le remplacement du produit dans un délai de 24 mois
depuis le jour d'achat. La réclamation doit étre résolue dans un délai de 30 jours depuis la livraison du produit
réclamé au vendeur ou au fabricant.

La garantie ne couvre pas les défauts ci-dessous produits en conséquence de :
- endommagement mécanique, pollution,

transformation,

modifications de construction,

activités liées a la protection et au nettoyage de l'appareil,

des accidents,

catastrophes naturelles, chimiques et des influences atmosphériques,

stockage non approprié,

« réparations non autorisées et manipulations incompétentes de I'appareil,

« installation incorrecte de I'appareil.

Les droits de garantie sont rejetés dans les cas décrits et dans les cas similaires.

Le client a le droit a une réparation gratuite, éventuellement. au remplacement de I'appareil défectueux, en éliminant
autres défauts de I'appareil. La notion "réparation" ne comprend pas des activités décrites au mode (maintenance,
nettoyage) que le client a I'obligation de réaliser lui-meme.

Les décisions sur les droits de garantie prises par le fabricant DALAP GmbH sont considérées comme finales.

ATTENTION !

Le branchement au réseau électrique doit étre réalisé par un électricien compétent ! Avant toute maintenance, le
ventilateur doit étre isolé du réseau électrique ! Le dispositif électrique doit étre branché au commutateur avec une
distance entre les contacts de tous les poles supérieure a 3 mm. Le ventilateur doit étre mis a la terre ! Il faut éviter
un flux rétroactif de gaz de la cheminée ouverte dans la chambre. Le ventilateur ne devrait pas étre utilisé dans les
chambres démontrant une humidité élevée et en tant que ventilateur évitant une explosion. Le fabricant se réserve
le droit de faire des modifications de construction découlant du progrés technique.

CONDICIONES DE GARANTIA

DALAP GmbH garantiza un funcionamiento efectivo del equipo de acuerdo con las condiciones técnicas de flujo,
especificadas en este manual. La garantia cubre los defectos de construccion y de material del equipo. La siguiente
garantia es aplicable en todo el territorio de la Union Europea.

La garantia cubre la reparacion gratuita, o el recambio del producto dentro de un plazo de 24 meses, a partir de la
fecha de compra. Las reclamaciones deben ser solucionadas en un plazo de 30 dias, contados a partir del dia de la
recepcion del producto reclamado por el vendedor o el productor.

La garantia no cubre los defectos indicados a continuacién, producidos a consecuencia de:
danos mecanicos, la contaminacion,

transformaciones,

« cambios en el diseno de construccion,

operaciones relacionadas con la proteccién y limpieza del equipo,

accidentes,

desastres naturales, los agentes quimicos y atmosféricos,

almacenamiento inadecuado,

reparaciones irregulares y no autorizadas y el manejo inadecuado del equipo,

instalacion inadecuadadel equipo.

En estos y otros casos similares, no se admiten los derechos de garantia.

El cliente tiene derecho a la reparacion gratuita, o al reemplazo del equipo defectuoso, y a la eliminacioén de otras
fallas del equipo. El término "reparacion” no incluye las operaciones especificadas en el manual (mantenimiento,
limpieza), que el cliente debe realizar por su cuenta.

Las decisiones acerca de los derechos de garantia realizados por el productor DALAP GmbH se consideran
definitivas.

jATENCION!

ijLa conexion a la red eléctrica debe ser realizada solo por un electricista cualificado! jEl ventilador debe estar
desconectado de la red eléctrica, antes de darle mantenimiento! El equipo eléctrico debe estar conectado a un
interruptor que tenga una distancia de mas de 3 mm entre los contactos de todos los polos. jEl ventilador debe estar
conectado a tierral Es necesario impedir el reflujo de gas en la habitacion desde la chimenea abierta. El ventilador
no deberia utilizarse en habitaciones con una elevada humedad y como ventilador antiexplosivo. El productor se
reserva el derecho de realizar cambios de construccion que resulten de los avances del desarrollo técnico.
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ANWENDUNG:

Der Dachventilator mit horizontalem Luftauslass ist zur Entliiftung von verschiedenen Industriegebauden, Hochhéauser,
Krankenhauser, Restaurants, Schwimmhallen und &hnlichen Geb&uden, die im Winter beheizt werden. Der
Dachventilator darf keine Luft férdern, welche Staub, feste Partikel, Klebstoffe enthalt und darfauch in keiner explosiven
oder entflammbaren Umgebung betrieben werden. (kein EX-Schutz)

AUFBAU UND BETRIEB:

Der Ventilator besteht aus einer Grundplatte, welche durch ein Gitter zum Tréager mit dem Motor und dem Laufrad
befestigt ist. Das Metallgehause schitzt den Elektromotor vor Wetterbedingungen und ist auf der Grundplatte befestigt.
Der Ventilator BATRON PROFI ist mit einem EC — Motor ausgestattet. Die Klemmleiste ist im oberen Teil der Hdlle
befestigt, zum Anschluss an eine Ein- oder Dreiphasen-Leitung und die Platzierung des Betriebskondensators. Die
Umgebungstemperatur darf die Werte, die in der technischen Tabelle angegeben sind, nicht tiberschreiten. Der Lufter ist
zur Montage auf einem Luftungsschacht, aber nur zur Ventilation geeignet. Der Ventilator ist fir den Dauerbetrieb
geeignet.

INSTALLATION:

Vergewissern sie sich vor der Montage, dass am Laufrad keine sichtbare Beschadigung zu sehen ist und dass sich im
Zuluft-Bereich keine fremden Gegensténde befinden, welche das Laufrad beschédigen kénnten. Unbefugte Nutzung,
Anderungen in der Konstruktion, Modifizierungen des Ventilators sind nicht erlaubt. Die transportierte Luft darf keine
explosiven Stoffe, Brennstoffe, Dampfe und andere Gegensténde sowie Klebstoffe, Fasern und andere Schadstoffe
enthalten.

Vorsicht! Vor allen Arbeiten am Ventilator trennen Sie diesen vom Stromnetz. Alle Arbeiten an der
Elektroinstallation diirfen nur von einer Fachperson durchgefiihrt werden.

< Alle Nennwerte des Lufters sind auf dem Typenschild angegeben.

- AnderungenimAnschluss des Liifters sind untersagt.

«  Dem Typ nach wird der Lufter an das Einphasen-Netz 230V / 50-60 Hz oder an das Dreiphasen-Netz 400V /50 - 60
Hz angeschlossen. SchlieRen Sie den Ventilator mit Hilfe gut isolierter, gut geschiitzter und temperaturbesténdiger
Kabel mit langer Lebensdauer an. Die Zuleitung mull passend abgesichert werden. Die Sicherung muf3 auf der
Zuleitung zum Lufter bei beiden Spannungsvarianten 1-phasig 230V oder 3-phasig 400V angeschlossen werden.

«  Der Sicherungsschalter muf an einer gut zugénglichen Stelle platziert werden.

Der Ventilator muss tiber einen Schutzleiter (PE) geerdet sein.
Soinstallieren sie den:

Bereiten Sie das Anschlusskabel vor

Installieren Sie zwei Flansche fiir die Montage des Liifters in der entsprechenden Gréfe im Rohr
Platzieren Sie den Lifterin den Luftungskanal und .

Installieren und befestigen Sie den Lifter mittels Befestigungsschrauben im die vorgesehene Stelle
Verbinden Sie das Gerat mitdem Stromnetz

INSTANDHALTUNG:

Wartungen am Geréat durfen nur durchgefihrt werden,
nachdem es vom Stromnetz getrennt wurde Der Ventilator
muss regelmaRig gereinigt werden, um Staub und Schmutz
zu entfernen. Das Reinigen des Lifters sollte mit einem
trockenen Tuch oder mit Druckluft erfolgen. Die Lufterblatter

sind sorgféltig mindestens einmal alle sechs Monate gereinigt
werden. Dazu ist es notwendig , das Laufrad des Ventilators
zusammen mit dem Elektromotor zu

entfernen. Die Lifterblatter werden mit Wasser und Spulmittel
gereinigt. Stellen Sie sicher, dass dabei keine Feuchtigkeit in
den elektrischen Teil des Ventilators eindringt.
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USE:

The roof fans are designed for ventilation of various industrial premises, high-rise building and premises, public places,
offices, hospitals, restaurants, pools and other premises heated during winter time. The fan is not designed for heavy-
duty operation in the environment containing dust, solid particles, sticky and fibrious materials.

The ambient temperature must not exceed the values stated in the tables.

The fan is suitable for vertical mounting on the exhaust ventilation shaft and is used for exhaust ventilation only.

The fanis rated for continuous operation always connected to power mains.

STRUCTURE:

The centrifugal fan consists of the pan connected through a net to the base with the fixed electric motor and impeller oniit.
The Dalap BATRON PROFI fanis equipped with EC motor.

The protecting housing is also fixed to the pan. The cover that protects the electric motor against weather factors is fixed
tothe base.

The terminal box is fixed to the upper casing part for connection of the fan to single- or three-phase power mains and
placement of the operating capacitor.

INSTALLATION:

« Thefanis designed for mounting on a roof directly above a ventilation shaft or air duct.

« Topreventwater and snow ingress inside a ventilation shaft the fan can be mounted on a roof curb.

« Arooffan can be connected to a ventilation shaft with an intake flange that is fixed directly to the fan base.

« Thefanbase has holes for fastening bolts for connection of the fan to the level surface or to the roof curb.

« Powersupply to the fan is effected with an external terminal box or a terminal block integrated into the motor casing.
«  Thefan mustbe grounded.
«  Theterminal mustbe connected to the ground loop.

WARNING! Switch power supply off before starting any operations with the fan. Connection to power supply
must be done by a duly qualified electrician.

« The rated electrical parameters are shown on the rating plate. Any tampering with the internal connection is
prohibited and will void warranty.

« Depending on the modification the fans are powered by single-phase 230 V / 50 Hz or 60 Hz or 400 V / 50 Hz
alternating current.

«  Thefan mustbe connected through insulated durable and thermal-resistant wires (cables).

« The automatic circuit breaker incorporated into the fixed power network that breaks all the phases must be installed
atthe external electric input 230V /50 Hz or 60 Hz or 400 V /50 Hz.

« The external circuit breaker QF location must provide free and unhampered access to the fan for quick switching off
incase of need.

«  Theovercurrent protection must match the rated current consumption of the fan.

Installation of the fan:

Prepare the electrical connections.

Place the fan in its mounting place.

Mark the fixing points for the screws and drill the holes.
Replace the fan back in its mounting place.

Screwin place.

e o o o o

MAINTENANCE

Fan maintenance must be carried out only after the fan is
disconnected from the power supply. The fan must be
cleaned regularly to remove dust and dirt. Cleaning the fan
should be performed with a dry, clean cloth or with the

help of the compressor. The fan blades must be carefully
cleaned at least once every six months. During the
cleaning of the Dalap BATRON/BATRON PROFI fan’s
blades it is necessary to remove the impeller and the motor.
The blades should be cleaned by water with detergent.
Beware that the liquid does not enter the motor.




UTILIZARE:

Ventilatoarele de acoperis sunt proiectate pentru ventilarea diferitelor spatii industriale, cladiri inalte si spatii, locuri
publice, birouri, spitale, restaurante, piscine si alte spatii incalzite pe timpul iernii. Ventilatorul nu este proiectat pentru R O
functionare in regim greu in medii care contin praf, particule solide, materiale lipicioase si fibroase.

Temperatura ambianta nu trebuie sa depaseasca valorile indicate n tabele.

Ventilatorul este adecvat pentru montaj vertical pe canalul de ventilatie de evacuare si este utilizat exclusiv pentru

ventilatie de evacuare.

Ventilatorul este destinat functionarii continue, fiind conectat permanent la reteaua electrica.

CONSTRUCTIE:

Ventilatorul centrifugal este alcatuit din panoul conectat printr-o plasa la baza, pe care sunt montate motorul electric
fixat si rotorul. Ventilatorul Dalap BATRON PROFI este echipat cu motor EC.

Carcasa de protectie este, de asemenea, fixata pe panou. Capacul care protejeaza motorul electric impotriva
factorilor meteorologici este fixat pe baza.

Cutia de borne este fixata pe partea superioara a carcasei pentru conectarea ventilatorului la retele de alimentare
monofazate sau trifazate si pentru amplasarea condensatorului de functionare.

INSTALARE:

Ventilatorul este proiectat pentru montaj pe acoperis, direct deasupra unui put de ventilatie sau a unui canal de aer.
Pentru a preveni patrunderea apei si a zapezii in interiorul putului de ventilatie, ventilatorul poate fi montat pe un
soclu de acoperis.

Ventilatorul de acoperis poate fi conectat la putul de ventilatie printr-o flansa de admisie, fixata direct pe baza
ventilatorului.

Baza ventilatorului este prevazuta cu orificii pentru suruburile de fixare, destinate conectarii ventilatorului la o
suprafata plana sau la soclul de acoperis.

Alimentarea electrica a ventilatorului se realizeaza printr-o cutie de borne externa sau printr-un bloc de borne integrat
n carcasa motorului. Ventilatorul trebuie sa fie legat la pamant.

Borna trebuie conectata la circuitul de Tmpamantare.

AVERTISMENT! Opriti alimentarea electrica inainte de a incepe orice operatiuni cu ventilatorul. Conectarea la
sursa de alimentare trebuie efectuata de un electrician calificat corespunzator.

+  Parametrii electrici nominali sunt indicati pe placuta de identificare. Orice interventie neautorizata asupra
conexiunilor interne este interzisa si duce la anularea garantiei.

» Infunctie de modificare, ventilatoarele sunt alimentate cu curent alternativ monofazat 230 V / 50 Hz sau 60 Hz
ori 400 V /50 Hz.

«  Ventilatorul trebuie conectat prin conductoare (cabluri) izolate, durabile si rezistente la temperatura.

« In reteaua electrica fixa trebuie instalat, la intrarea electrica externa 230 V / 50 Hz sau 60 Hz ori 400 V / 50 Hz,
un Tntrerupator automat care decupleaza toate fazele.

»  Amplasarea intrerupatorului automat extern QF trebuie sa asigure acces liber si neingradit la ventilator pentru
deconectarea rapida in caz de necesitate.

Protectia la supracurent trebuie s& corespunda curentului nominal consumat de ventilator.
Instalarea ventilatorului:

«  Pregatiti conexiunile electrice.

« Asezati ventilatorul in pozitia de montaj.

« Marcati punctele de fixare pentru suruburi si executati gaurile.
« Repozitionati ventilatorul in locul de montaj.

«  Fixati prin insurubare.

INTRETINERE

Intretinerea ventilatorului trebuie efectuatd numai dupé
deconectarea acestuia de la sursa de alimentare.
Ventilatorul trebuie curatat periodic pentru indepartarea
prafului si a murdariei. Curatarea ventilatorului trebuie
realizata cu o lavetd uscata si curata sau cu ajutorul unui
compresor. Paletele ventilatorului trebuie curatate cu atentie
cel putin o data la fiecare sase luni. In timpul curatarii
paletelor ventilatorului Dalap BATRON/BATRON PROFI
este necesara demontarea rotorului si a motorului. Paletele
trebuie curatate cu apa si detergent. Aveti grija ca lichidul
sa nu patrunda in motor.




NOoOAPBXKA:

MoKpVBHUTE BEHTUNATOPK ca NpefHa3Ha4YeHy 3a BEHTUNALMS Ha PasnyHu NPOMULLINIEHN NOMELLEHMSI, BUCOKN
crpagv v nomelleHus, obLiecTBeHn mecTa, ocucu, 6onHULM, pecTopaHT, BacertHn 1 Apyr NoMeLLeHus,
OTONMSBaHW Npe3 3MMHUS nepuos. BeHTUNaTopbT He e NpeHa3HayveH 3a TeXKU YCIOBUS Ha ekcnnoatauus B cpeaa,
cbAbpXaLla npax, TBbPAV YacTULK, NenkaBn U BNakHeCT! Matepuanm.

OkonHaTa Temnepatypa He TpsibBa Aa npesuLLaBa CTONHOCTUTE, NOCOYEHU B TabnuuuTe.

BeHTunatopbT € NoaxoasiLl 3a BepTUKarneH MOHTaX BbpXy M3CMyKaTernHaTa BEHTUNALMOHHA LaxTa U ce 13nonaea
caMmo 3a CMyKaTernHa (M3cMyKBalLla) BeHTUnauus.

BeHTunatopbT € NpefHasHayeH 3a HenpekbcHaTa paboTta v BuHaru Tpsibea Aa 6bAe CBbp3aH KbM eniekTpuyeckaTa
mpexa.

KOHCTPYKUUA:

LIeHTPOBEXHMAT BEHTUNATOP Ce CbCTOM OT NaHena, CBbp3aH Ype3 Mpeka KbM OCHOBaTa € (hUKCUpaHus
enekTpoaBuraten u paboTHoTo koneno Bbpxy Hesl. BeHTunatopbT Dalap BATRON PROFI e o6opyasaH ¢ EC
MOTOPp. 3aLMUTHUST KOPMYyC CbLLO € prKkcupaH kbM naHena. KanakbT, KOMTO 3alyuTaBa enekTpoasuratens ot
aTMochepHU BNUsIHKS, € hMKeUpaH KbM ocHoBaTa. KnemHata KyTusi € oukcupaHa KbM ropHaTta YacT Ha kopryca 3a
CBbp3BaHe Ha BeHTUNaTopa kbM efHodasHaTa unv TpudasHaTa enekTpuyecka Mpexa v 3a pasnonaraHe Ha
paboTHUS KOHAEH3aTOP.

MOHTAX:

BeHTUNaTopbT € npeaHasHayeH 3a MOHTaX Ha MOKPUB AMPEKTHO HaZ BEHTUMALUMOHHA LuaxTa Unv Bb3AyX0BOA.

3a npenoTepaTsBaHe Ha NPOHVMKBAHETO Ha BOAA W CHAM BbB BEHTUIALMOHHATA LWaxTa BeHTMNaTopbT Moxe Aa 6bae
MOHTVPaH BbPXY MOKPUBHA OCHOBA (MOKpUBEH GopA). MOKPUBHUAT BEHTMNATOP MOXe Aa 6bae CBbp3aH KbM
BEHTMALMOHHA LiaxTa NoCPeACTBOM BXOAEH (priaHeL, KOMTO e 3aKperneH AWPEKTHO KbM OCHOBAaTa Ha BEHTUnaTopa.
OcHoBarTa Ha BEHTMIaTopa MMa OTBOpY 3a 3akpensaluy GoNToBe 3a CBbp3BaHe Ha BEHTUNATopa KbM paBHa
NOBBbPXHOCT UMW KbM NOKPUBHATA OCHOBA. 3axXpaHBaHETO Ha BEHTMIATOPa Ce OCbLLECTBSABA Ype3 BbHLUHA KEMHa
KyTUsi UK KnemeH 610K, MHTerpupaH B Kopryca Ha Asuratens. BeHTunatopbT Tpsioea Aa 6bae 3a3eMeH.

Knemara TpsibBa fa 6bae cBbp3aHa KbM 3a3€MUTENHNS KOHTYP.

NPEAYNPEXOEHMUE! Npeau 3anoyBaHe Ha KaKkBUTO M Aia 6Mno onepauuu ¢ BeHTMNaTopa usknro4ere
eneKkTpo3axpaHBaHeTo. CBbp3BaHETO KbM eNeKTpo3axpaHBaHeTo TpsibBa Aa ce M3BBbPLUBA OT HAAJEXHO
KBanuduumpaH enekKTpoTexXHUK.

*  HomwuHanHuTe enekTpuyecku napamMeTpm ca NOCoYeHn Ha TabernkaTa ¢ TeXHUYeCKM AaHHW. Beskaksa Hameca
BbB BbTPELUHUTE eNeKTPUYECKN CBbp3BaHWs e 3abpaHeHa 1 BoaM A0 oTnajaHe Ha rapaHumsTa.

« B 3aBMCUMOCT OT MoaMMKaumsaTa BEHTUNaTopuTe ce 3axpaHear ¢ egHodaseH npomennue Tok 230 V / 50 Hz
unu 60 Hz, nnu ¢ Tpudasen npomennme Tok 400 V / 50 Hz.

« BeHTunatopbT TpsibBa Aa 6bae cBbp3aH Ypes M3onNMpaHn, MexaHMYHO YCTONYMBU U TEPMOYCTONYUBY
npoBoAHNLM (Kabenu).

«  Ha BbHWHYMA enekTpudecku Bxog 230 V / 50 Hz unn 60 Hz, unm 400 V / 50 Hz BbB hukcnpaHata
enleKTpo3axpaHBalla mpexa Tpsbsa Aa 6bae MHCTanMpaH aBToMaTUYeH NPeKbCBay, KOWTO MPeKbCBA BCUYKU
dasn.

» MecTononoxeHveTo Ha BbHLWHMS npekbeeay QF Tpsabsa ga ocurypsisa cBoboaeH 1 6e3npensTCTBeH AOCTBN 3a
6bp30 U3KIOYBaHE Ha BEHTUNATOpa Npu HeobxoanMocT.

3awmTaTa ot CBPBbXTOK Tpﬂ6Ba Oa CbOTBEeTCTBa HAa HOMUHAlHNA TOK Ha BEHTUNartopa.

MoHTax Ha BeHTMnaTopa:
e [logroTBeTe enekTpu4ecknTe BPBb3KU.
MocTaBeTe BeHTUNATOpa Ha MSICTOTO 3@ MOHTAX.
MapkupaiiTe ToukuTe 3a 3aKpenBaHe Ha BUHTOBETE U NpobuinTe oTBOpUTE.
MocTaBeTe OTHOBO BeHTMNATOPa Ha MSICTOTO 3@ MOHTaX.
3aBuiiTe n ukcupaTe.

NnoaaPBLIXXKA

Moappbxkata Ha BeHTUNaTopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA CaMo
cnep Kato BeHTUNaTopbT Gbae USKIOYEH OT
erneKkTpo3axpaHBaHeTo. BeHTunaTopbT TpsibBa Aa ce noyncTea
pPenoBHO 3a OTCTPaHsiIBAHE Ha Npax U 3aMbpCsiBaHMS.
MouncTBaHeTO Ha BeHTUNaTopa TpsiGBa Aa Ce U3BbpLUBA CbC
cyxa, YncTa Kbpna Unm ¢ moMoLLTa Ha komnpecop. flonatkute Ha

BeHTMnaTopa Tpsbea ga ce NouncTBaT BHUMATENHO Han-Manko
BeJHBX Ha BCekM LecT MeceLa. [10 BpeMe Ha NoYMCcTBaHeTo Ha
nonatkute Ha BeHTunatopa Dalap BATRON/BATRON PROFI e
HeobxoanMo fa ce AeMOoHTVpaT paboTHOTO Koneso u
nsuratensT. JlonaTtkute TpsibBa Aa ce noymcTeaT ¢ Boaa u
nouncTeall npenapar. BHumaBaiTe Te4HOCTTa Aa He nonaga B

asuratens.



WARUNKI GWARANCJI

DALAP GmbH gwarantuje efektywne funkcjonowanie urzadzenia zgodnie z warunkami technicznymi przeptywu

podanymi w niniejszej instrukcji. Gwarancja dotyczy wad konstrukcyjnych i materiatowych urzadzenia. Ponizsza
gwarancja obowigzuje na terytorium Unii Europejskiej. P L
Gwarancja dotyczy bezptatnej naprawy lub wymiany wyrobu w terminie 24 miesiecy od dnia zakupienia.

Reklamacja musi zosta¢ dokonana w terminie 30 dni od dnia dorgczenia reklamowanego wyrobu

sprzedawcy lub producentowi.

Gwarancja nie dotyczy podanych ponizej wad powstatych w wyniku:

. uszkodzenia mechanicznego, zanieczyszczenia,

. transformaciji,

. zmian konstrukcyjnych,

. czynno$ci zwigzanych z ochrong i czyszczeniem urzadzenia,

. wypadkow,

. klesk zywiotowych, dziatania czynnikéw chemicznych i atmosferycznych,

. nieprawidtowego sktadowania,

. nieuprawnionych i nieautoryzowanych napraw i nieprawidtowej manipulacji z urzadzeniem,
. nieprawidtowej instalacji urzadzenia.

W tych i podobnych przypadkach reklamacja nie bedzie uznana.

Klient ma prawo do bezptatnej naprawy, ew. wymiany wadliwego urzgdzenia przez usunigcie
pozostatych wad urzadzenia, termin ,naprawa” nie obejmuje czynnosci podanych w podrgczniku
(utrzymanie, czyszczenie), ktore klient jest obowigzany wykonywaé¢ sam.

Decyzje o warunkach gwarancji podjete przez producenta DALAP GmbH uwaza sie za ostateczne.

UWAGA!

Podtaczenie do sieci elektrycznej musi przeprowadza¢ wykwalifikowany elektryk! Przed rozpoczeciem konserwacji
wentylator musi zosta¢ odtgczony od sieci elektrycznej! Urzadzenie elektryczne musi zosta¢ podtgczone do wigcznika,
ktéry ma odlegtos¢ miédzy stykami wszystkich zaciskow ponad 3 mm. W entylator musi by¢ uziemiony! Trzeba
zastosowac $rodki zapobiegajgce odwrotnemu przeptywowi powietrza do pomieszczenia z otwartego komina.
Wentylator nie powinien by¢ uzywany w pomieszczeniach z wyzszg wilgotnoscia i jako wentylator

przeciwwybuchowy. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wynikajgcych z postepu
technicznego.

CONDIZIONI DI GARANZIA

DALAP GmbH garantisce il funzionamento effettivo dell'apparecchio in conformita con le condizioni tecniche di

flusso indicate nelle presenti istruzioni. La garanzia si applica ai difetti strutturali e dei materiali dell'apparecchio. La
seguente garanzia vale sul territorio dell'Unione Europea. I T
La garanzia si applica alle riparazioni gratuite o alla sostituzione dei prodotto, per un periodo di 24 mesi dalla data di
acquisto. | reclami devono essere evasi entro 30 giorni dalla data di recapito del prodotto reclamato al venditore o al
produttore.

La garanzia non si applica per i seguenti difetti sorti a causa di:
danneggiamento meccanico, contaminazione,
trasformazione,
modifiche strutturali,
attivita connesse alla protezione e alla pulizia dell'apparecchio,
incidenti,
catastrofi naturali, impatti chimici e atmosferici,
stoccaggio errato,
riparazioni ingiustificate e non autorizzate e manipolazione non professional dell'apparechio,
installazione errata dell'apparecchio.
In questi e in altri simili casi la garanzia decade.
Il cliente ha diritto ad una riparazione gratuita o alla sostituzione dell'apparecchio difettoso e alla riparazione degli
altri difetti dell'apparecchio; il termine "riparazione" non comprende le attivita elencate nel manuale (manutenzione,
pulizia), che il cliente & tenuto ad effettuare da solo.
Le decisioni in merito alle rivendicazioni di garanzia del produttore DALAP GmbH sono da intendersi definitive.

ATTENZIONE!

La connessione alla rete elettrica deve essere eseguita da un elettricista professionista!l Prima della manutenzione,
il ventilatore deve essere scollegato dalla rete elettrica! L'apparecchio elettrico deve essere collegato ad un
interruttore che abbia una distanza fra i contatti di tutti i poli di oltre 3 mm. Il ventilatore deve essere messo a terra!
E necessario impedire il riflusso del gas nel locale attraverso la canna fumaria aperta. Il ventilatore non dovrebbe
essere utilizzato in locali con umidita eccessiva o come ventilatore anti-esplosione. Il produttore si riserva il diritto di
apportare modifiche strutturali in base al progresso tecnico.
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ZARUCNE PODMIENKY

DALAP GmbH garantuje efektivnu prevadzku zariadeni v sulade s technickymi podmienkami prietoku, uvedenymi v
tomto navode. Zaruka sa vztahuje na konstrukéné a materialové chyby zariadeni. Nasledujlica zaruka plati na
uzemi Eurdpskej unie.

Zaruka sa vztahuje na bezplatnu opravu, popr. vymenu vyrobku, v lehote 24 mesiacov odo dfia nakupu. Reklamacia
musi byt vybavena v lehote 30 dni odo dia doruéenia reklamovaného vyrobku predajcovi alebo vyrobcovi.
Nasledujuca zaruka nevylu€uje, neobmedzuje, ani nijako nepopiera zakonné prava kupujuceho.

Zaruka sa nevzt'ahuje na nizSie uvedené vady vzniknuté v désledku:

» Mechanického poskodenia, znedistenia,

« transformacie,

« konstrukénych zmien,

« ¢innosti spojenych s ochranou a Cistenim zariadeni,

* nehod,

- prirodnych katastrof, chemickych a atmosférickych vplyvov,

« nespravneho skladovania,

« neopravnenych a neautorizovanych oprav a neodbornej manipulacie so zariadenim,

« nespravnej instalacie zariadenia.
V tychto a podobnych pripadoch sa zaruéné naroky zamietaju.
Zakaznik ma pravo na bezplatni opravu, popr. vymenu chybného zariadenia, odstranenim ostatnych vad zariadeni,
termin "oprava" nezahfna ¢innosti uvedené v manuali (Udrzba, Cistenie), ktoré je zakaznik povinny vykonavat sam.
Rozhodnutie o zaruénych narokoch urobené vyrobcom DALAP GmbH sa povazuju za kone¢né.

POZOR!

Pripojenie na elektricku siet musi byt vykonavané odborne spdsobylou osobou - elektrikdrom! Pred Gdrzbou musi
byt ventilator odpojeny od elektrickej siete! Elektrické zariadenie musi byt pripojené na spina¢, ktory ma vzdialenost’
medzi kontaktmi vSetkych pélov viac ako 3 mm. Ventilator musi byt uzemneny!

Je potrebné zabranit spatnému toku plynu do miestnosti z otvoreného komina.

Ventilator by nemal byt pouzivany v miestnostiach s vy$Sou vlhkostou a ako proti vybusny ventilator.

Vyrobca si vyhradzuje pravo vykonavat konstrukéné zmeny, vyplyvajuce z technického pokroku.

JOTALLASI FELTETELEK

A DALAP GmbH szavatolja a berendezés hatékony tUizemelését az utmutatoban megadott aramlasi miszaki
feltételeknek megfelelden. A jotallas a berendezés szerkezeti vagy anyaghibaira vonatkozik. Az alabbi jotallas az
Eurdpai Uni6 tertiletén érvényes.

Ajotallas a termék dijmentes javitasara, illetdleg cseréjére vonatkozik, a vasarlas napjatél szamitott 24

hénapig. A reklamaciot a reklamalt termék eladé vagy gyartd szamara torténd kézbesitésének napjatol

szamitott 30 napon belil el kell intézni.

A jotallas nem vonatkozik az alabbi hibakra, amelyek a kdvetkez6 okok miatt
keletkeztek:
- mechanikai sérllés, szennyezodés,
- atalakitas,
« szerkezeti modositasok,
- a berendezés apolasaval és tisztitasaval kapcsolatos tevékenységek,
« balesetek,
- természeti katasztrofak, vegyi és atmoszférikus hatasok,
« helytelen tarolas,
« hozza nem értd és jogosulatlan személyek altali javitasok, valamint a berendezés szakszer(tlen kezelése,
« a berendezés helytelen telepitése.
Az ilyen és ezekhez hasonl6 esetekben a jotallasi igények elutasitasra keriilnek.
Az ugyfél jogosult a dijmentes javitasra és szilkség esetén a hibas berendezés cseréjére, a berendezés tobbi
hibajanak elharitasaval egyitt; a ,javitas” fogalma nem foglalja magaban a kézikényvben felsorolt tevékenységeket
(karbantartas, tisztitas), amelyeket az tugyfél kételes maga elvégezni.
A DALAP GmbH dontése a jotallasi igényekrdl véglegesnek mindsul.

FIGYELEM!

Az elektromos haldzatra valo bekdtést kizarolag szakképzett villanyszereld végezheti el! A karbantartasi munkalatok
eldtt a ventilatort le kell valasztani az elektromos halézatrél! Az elektromos berendezést olyan kapcsolohoz kell
csatlakoztatni, amely valamennyi pélus érintkez6itol legalabb 3 mm tavolsagra van. A ventilatort foldelni kell! Meg
kell akadalyozni, hogy a fiist visszajuthasson a helyiségbe a nyitott kéménybdl. A ventilatort nem szabad magas
paratartalmu helyiségekben hasznalni, sem pedig robbanasgatlé ventilatorként hasznalni. A gyart6 fenntartja
maganak a jogot arra, hogy a miszaki fejlddésnek megfelelden szerkezeti moédositasokat hajtson végre a terméken.
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FTAPAHUNOHHU YCNTOBUA

DALAP GmbH rapaHTupa edekTMBHa ekcrnoartauus Ha ypeaa B CbOTBETCTBME C TEXHUYECKUTE yCrnoBus Ha febuta,
MocoYeHn B TOBa PbKOBOACTBO. MapaHuysiTa obxBalla KOHCTPYKTUBHUTE U MaTepuanHu Aedektu Ha ypeaa. Ta3u rapaHumst
BaXu Ha TepuTopmsiTa Ha EBponenckus cbios.

lapaHuuaTa obxsalwa 6e3nnateH peMOHT 1M eBeHTyanHata 3amsiHa Ha M3denueTo B CPoK A0 24 Meceua OT gatata Ha
3akynyBaHeTo My. Peknamauusta 3agbixutenHo ce obpabotsa B cpok Ao 30 AHM OT gatata Ha BpbuBaHe Ha
peknaMmpaHoTo U3Aenve Ha NpoJasava Unm Npov3soamTens. Tasu rapaHums He U3KIYBa, He OrpaHMyYaBa M Mo HUKaKbB
HauWH He HaKbPHSIBa 3aKOHHUTE NpaBa Ha KynyBaya.

FapaHuuATa He 06XxBallya AonynocoyYeHuTe AedeKkTn, Bb3HUKHANM B pe3ynTar oT:
® MexaHWyHa noBpefa, 3amMmbpcsiBaHe,

TpaHcdopmaums,

KOHCTPYKTUBHUN U3MEHEHNS,

[OeHOCTM, CBBbP3aHU CbC 3alumTaTa U NOYMCTBAHETO Ha ypeaa,

aBapuu,

npupoaHu 6eacTBUSA, XMMUYECKM U aTMOCEPHN BUSIHNS,

HenpaBUITHO cknagupaHe,

PEMOHTU U HenpodecoHanHn MaHunynauum ¢ ypeaa,

M3BbPLUBAHU OT HENPaABOCMOCOGHM NnLa 1 nuua 6e3 HeobxoanMuTe paspeLleHuns,

HernpaBUITHO MHCTanupaHe Ha ypeaa.

B Te3u 1 nogo6HU cryyYan rapaHUMOHHUTE NPETEHLMN CE OTXBbLPIAT.

KnnmeHTbT uMa npaBo Ha 6e3nnateH PeMOHT 1 eBeHTyanHaTa 3aMsiHa Ha MOBPEAEHWS ypea, OTCTpaHsiBaHe Ha ocTaHanuTe
nedekTM Ha ypefa, Kato TepMUHBT “pPEMOHT’ He BKMYBa AEWHOCTUTE, MOCOYEeHUM B PbKOBOACTBOTO (MOAAPBXKKA,
NOYNCTBAHE), KOUTO KMUEHTBLT € ANbXEH Aa U3BbPLLBA CaM.

PelueHusiTa no rapaHUMOHHUTE NpeTeHuum, B3eTu oT npoussoauTens DALAP GmbH, ce cunTaTt 3a okoH4YaTenHu.

BHUMAHMUE!

[MpucbeounHABaHETO KbM enekTpuyeckata Mpexa TpsibBa Aa ce u3BbpluBa OT npodecuoHaneH enekrpotexHuk! MNpean
nogApbxXKa BEHTUNATOPBLT TPsiGBa Aa Ce U3KIH04M OT enlekTpuyeckata mpesxal

BeHTnatopbT He BuBa Aa ce m3nonsea KaTto MPOTMBOMOXapHO cpedcTso. [pov3BoAMTENST CU 3anasBa NpaBoToO Aa
N3BbPLUBA KOHCTPYKTUBHM MPOMEHM BbB Bpb3aka C TEXHUYECKUSA NPOrpec.

CONDITIIDE GARANTIE

DALAP GmbH garanteaza functionarea eficienta a echipamentului in conformitate cu conditiile tehnice de debit specificate in
acest manual. Garantia acopera defectiunile structurale si materiale ale echipamentului. Urmatoarea garantie se aplica pe
teritoriu Uniunii Europene.

Garantia acopera reparatia gratuita, eventual inlocuirea produsului in termen de 24 de luni de la data cumpararii. Reclamatia
trebuie solutionata in termen de 30 de zile de la data returnarii produsului reclamat vanzatorului sau producatorului.
Urmatoarea garantie nu exclude, nu limiteaza si nu contestéa drepturile legale ale cumparatorului.

Garantia nu acopera defectiunile specificate mai jos care au survenitin urma:

deteriorarii mecanice, murdaririi

transformarii,

modificarilor structurale,

activitatilor legate de protectia si curatarea echipamentului,

accidentelor,

catastrofelor naturale, influentelor chimice si atmosferice,

depozitarii necorespunzatoare,

reparatiilor necompetente si neautorizate sia manipularii neprofesionale a echipamentului,
instalarii necorespunzatoare a echipamentului.

Tn aceste cazuri si in cazurile similare drepturile la garantie se resping.

Clientul are dreptul la reparatie gratuita, eventual inlocuire a echipamentului defect, prin inlaturarea celorlalte defectiuni ale
echipamentului, notiunea "reparatie” nu include activitatile specificate in manual (intretinerea, curatarea) pe care clientul
trebuie sa le execute singur.

Deciziile privind drepturile la garantie luate de producatorul DALAP GmbH sunt considerate definitive.

ATENTIE!

Conectarea la reteaua electrica trebuie sa fie executatd de un electrician calificat! Inainte de intretinere ventilatorul trebuie
deconectat de la reteaua electrica!

Ventilatorul nu poate fi utilizat ca si ventilator anti-explozie. Producatorul isi rezerva dreptul sa faca modificari structurale
rezultate din progresul tehnic.
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POUZITIE:

StreSny ventilator s horizontalnym vystupom je uréeny na vetranie réznych priemyselnych priestorov, vyS§kovych
budov, nemocnic, restauracii, bazénov a dalSich priestorov s ohrevom v dobe zimného €asu. Ventilator nie je uréeny
pre tazka prevadzku v prostredi obsahujicom prach, pevné Castice, lepkavé materidly a do prevadzky vo vybusnom
alebo vznetlivom prostredi.

KONSTRUKCIA A PREVADZKA:

Ventilator sa sklada zo zakladne, pripojenej cez siet k podkladu, s pevnym elektrickym motorom a obeznym kolesom
na fiom. Kovovy kryt ventilatora chrani elektromotor proti poveternostnym faktorom a je pripevneny k zakladni.
Ventilator Dalap BATRON PROFI je vybaveny motorom EC.

Svorkovnica je pripevnena v hornej €asti puzdra pre pripojenie ventilatora k jedno- alebo trojfazovému napajaciemu
vedeniu a umiestnenie prevadzkového kondenzatora. Okolita teplota nesmie prekrocit hodnoty uvedené v tabulke s
technickymi udajmi. Ventilator je vhodny pre zvisli montaz na vyfukovej vetracej Sachty a je uréeny len pre ventilaciu.
Ventilator je dimenzovany pre trvalt prevadzku.

INSTALACIA:

Pred montazou ventilatora sa uistite, Ze na obeZznom kolese nie je Ziadne viditelné poSkodenie a v privode vzduchu
sa nenachadzaju ziadne cudzie predmety, ktoré by mohli poSkodit lopatky. Neopravnené pouzitie, zmeny v
konstrukcii, modifikacie a zmeny na ventilatore nie st povolené. Prepravovany vzduch nesmie obsahovat: trhaviny,
horlaviny, pary a cudzie pevné latky rovnako ako lepkavé latky, tkaniny a iné Skodliviny.

POZOR! Pred vSetkymi pracami odpojte ventilator od siete! Elektrické zapojenie méze vykonané iba
autorizovanou odbornou osobou.

«  Menovité hodnoty ventilatora su uvedené na Stitku.

«  Akékolvek zmeny v schéme zapojenia su zakazané a ich uskuto€nenim sa rusi zaruka.

- Podra typu je ventilator pripojeny na jednofazovu siet 230V / 50-60 Hz alebo k trojfazovej sieti 400V / 50 - 60 Hz.
Pripojte ventilator izolovanymi, dobre chranenymi a tepelne odolnymi kablami s dlhou Zivotnostou. Do siete
zapojte automaticky isti¢ k preruseniu privodu elektrickej energie. Umiestneny by mal byt na privode pradu do
ventilatora u oboch variantov napétie 230V aj 400V. Miesto montaze istica (QF) musi zabezpecit moznost
rychleho pristupu v pripade nddzového vypnutia.

e Spustaci prad musi suhlasit' s prikonom.

Ventilator musi byt uzemneny!
Postup instalacie ventilatora:

-  Pripravte elektrické rozvody pre zapojenie ventilatora.

«  Umiestnite ventilator do ventilaéného potrubia.

« Vyznaéte si miesta pre vyvatanie inStalaénych otvorov a vyvatajte otvory.
«  Umiestnite ventilator spal] na uréené miesto.

«  Pevne ventilator upevnite skrutkami.

UDRZBA

Udrzba ventilatora musi byt vykonavana iba po jeho odpojeni od
privodu elektrického prudu. Ventilator je nutné pravidelne &istit
od prachu a nedistot. Cistenie ventilatora vykonavame suchou,
Cistou handrou alebo za pomoci kompresora. Lopatky ventilatora

sa musi opatrne odistit aspor raz za 6 mesiacov. Pri Cisteni
lopatiek ventilatora

Dalap BATRON/BATRON PROFI je nutné vybrat obezné
koleso ventilatora is elektromotorom. Lopatky ventilatora sa Cistia
za pouzitia vody s Cistiacim prostriedkom. Dbajte, aby voda
neprenikla do elektrickych &asti ventilatora.




POUZITI:

Stresni ventilator je kovovém pouzdre s horizontalnim vystupem je uréen k vétrani riznych primyslovych
prostor, vyskovych budov, nemocnic, restauraci, bazénti a dal$ich prostor s ohfevem v dobé zimniho ¢asu.
Ventilator neni uréen pro provoz v prostfedi obsahujicim prach, pevné ¢astice, lepkavé materialy.

KONSTRUKCE A PROVOZ:

Ventilator se sklada z krytu, pfipojené pres sit k podkladu, pevného elektrického motoru a obézného kola na ném.
Kryt ventilatoru chrani elektromotor proti povétrnostnim faktorl a je pfipevnén k zakladné.

Ventilator Dalap BATRON PROFI je vybaven motorem EC.

Svorkovnice je pfipevnéna k horni ¢asti pouzdra pro pfipojeni ventilatoru k jedno- nebo tfifazovému napajecimu
vedeni a umisténi provozniho kondenzatoru. Okolni teplota nesmi prekrocit hodnoty uvedené v tabulce s
technickymi parametry.

Ventilator je vhodny pro svislou montaz na vyfukové vétraci Sachty, pouze pro pouziti pouze podtlakového vétrani.
Ventilator je dimenzovan pro trvaly provoz.

INSTALACE:

Prfed montazi ventilatoru se ujistéte, Ze na ob&zném kole neni zadné viditelné poSkozeni a v pfivodu vzduchu se
nenachazeji zadné cizi predméty, které by mohly poskodit lopatky.

Neopravnéné pouziti, zmény v konstrukci, modifikace azmény na ventilatoru nejsou povoleny.

Prepravovany vzduch nesmi obsahovat: trhaviny, hoflaviny, pary a cizi pevné latky stejné jako lepkavé latky, tkaniny a
jiné 8kodliviny.

Ventilator neni ur¢en do provozu ve vybusném nebo vznétlivém prostredi.

POZOR! Pred vSemi pracemi odpojte ventilator od sité! Elektrické zapojeni smi byt provedeno pouze
autorizovanou odbornou osobou.

Jmenovité hodnoty ventilatoru jsou uvedeny na Stitku. Jakékoliv zmény ve schématu zapojeni jsou zakazany a jejich
uskute¢nénim se rusi zaruka.

Podle typu je ventilator pfipojen k jednofazové siti 230V / 50-60 Hz nebo k tfifazové siti400V /50 - 60 Hz.

Pfipojte ventilator izolovanymi, dobfe chranénymi a tepelné odolnymi kabely s dlouhou Zivotnosti.

Do sité zapojte automaticky jisti¢ k pferuseni pfivodu elektrické energie. Umistén by mél byt na pfivodu proudu do
ventilatoru u obou variant napéti 230V i 400V. Misto montaze jistice (QF) musi byt dobfe dostupné pro pfipad
nouzového vypnuti.

Spoustéci proud musi souhlasit s pfikonem.

Ventilator musi byt uzemnén!

Postup instalace ventilatoru:

UDRZBA

Udrzba ventilatoru musi byt provadéna pouze po jeho odpojeni
od pfivodu elektrického proudu. Ventilator je nutné pravidelné
Cistit od prachu a necistot. CiSténi ventilatoru provadime
suchym, ¢istym hadrem nebo za pomoci kompresoru. Lopatky
ventilatoru se musi opatrné odistit alespon jednou za 6 mésicu.
PFi ¢isténi lopatek ventilatoru je nutné vyjmout obézné kolo
ventilatoru i s elektromotorem. Lopatky ventilatoru se Cisti za
pouziti vody s Cistidlem. Dbejte, aby voda nepronikla do
elektrickych ¢asti ventilatoru (viz. obr).

Pripravte elektrické rozvody pro zapojeni ventilatoru.

Umistéte ventilator do ventilaniho potrubi.

Vyznacte si mista pro vyvrtaniinstalacnich otvort a vyvrtejte otvory
Umistéte ventilator zpét na uréené misto.

Pevné ventilator upevnéte Srouby.
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GARANTIE

Die Dalap GmbH tbernimmt die Garantie fir den einwandfreien Betrieb des Geréates bei zweckgemalem
Gebrauch in Ubereinstimmung mit den aktuellen technischen Bestimmungen. Die Garantie umfasst alle Mangel,
welche auf Konstruktions- oder Materialfehler des gekauften Gerates zurlickzufiihren sind.Die folgende
Garantieerklarung gilt fur das Gebiet der Europaischen Union.

Die Garantie umfasst kostenlosen Ersatz innerhalb von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Erwerbs.
Die gesetzlich gultigen Rechte des Kaufers werden nicht ausgeschlossen oder gemindert.

Ausschluss

Die Garantie gilt nicht fir Mangel, die infolge von:

Mechanischer Krafteinwirkung, Schmutz,
Transformationen,

Baulichen Veranderungen,

Schéaden durch Wartung oder Reinigung des Gerétes,
Unfalle,

Naturkatastrophen, chemische und atmospharische Faktoren,
unsachgemaRe Lagerung,

unerlaubte Wiedergutmachung

unsachgemaRe Installation des Gerates.

In diesen Fallen werden die Gewahrleistungsanspriiche verweigert.

KR RERKREKNKRKRNR

Der Begriff “Wiedergutmachung” bezieht sich ausschliefilich auf die Erfulllung der Kauferrechte in Bezug auf Reparatur,
kostenlosen Ersatz des defekten Gerates und die Beseitigung von Mangeln, nicht jedoch auf Schaden, welche durch
nicht durchgefiihrte Wartung oder Reinigung des Geréates (wie im Handbuch beschrieben) entstehen, da dies in der
Verantwortung des Kéufers liegt.

Reklamationen sind innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware beim Hersteller oder Verkaufer des Produktes
anzuzeigen.

Diese Garantievereinbarung erfolgt auf Grundlage der allgemeinen Geschéftsbedingungen der Dalap GmbH und gilt
als bindend.

Vorsicht!

Das AnschlieRen an das Stromnetz sollte von einem professionellen Elektriker mit SEP Qualifikation durchgefiihrt
werden! Vor der Wartung oder Reinigung des Gerates muss dieses vom Stromnetz getrennt werden! Bei der Installation
sollte auf einen Abstand zwischen den Kontakten von héchstens 3mm zu den Polen im Schalter geachtet werden. Eine
komplette Erdung des Gerétes ist nicht erforderlich. Das Hereinstrémen von Gasen in den Raum aus Kaminéffnungen
oder anderen Feuerstellen ist zu vermeiden. Die Ventilatoren dirfen nicht in R&umen mit erhohter Feuchtigkeit oder als
Gerate zum Explosionsschutz verwendet werden. Der Hersteller behalt sich das Recht baulicher und Technischer
Veranderungen im Rahmen von konstruktiven Erneuerungen vor.
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GUARANTEE

DALAP GmbH assures the efficient operation of the device in accordance with tha technical-exploitation conditions

attached hereto. The guarantee covers constructional and material defects of devices. The following guarantee is

valid at the territory of the European Union. E N
The guarantee covers free reparation within 24 months from the date of a purchase.

The following guarantee does not exclude, limit, nor suspend the powers of a buyer.

Exclusions:

The guarantee does not cover defects arising as a result of:

mechanical forces,dirt,

transformations,

constructional changes,

activities connected with conservation and cleaning of the devices,

accidents,

natural disasters, chemical and atmospherical factors,

improper storing,

unauthorized reparation,

improper installation of the device.

Guarantee claims shall be refused thereat.

The realization of a client’s rights shall happen by the reparation or free replacement of the defective device,
removal of other defects of the device, the term ,reparation” does not cover the activities provided in the manual
(conservation, cleaning), that the user is bound to on his own.

The complaint shall be considered within 30 days from the day the product is delivered to the producer or the seller.
Decisions made by DALAP GmbH connected with the guarantee claims are considered final.

RORRERKRSKREKRNR

CAUTION!

Connecting with the electric network should be carried out by professional electrician with SEP qualifications! Before
the conservation, a fan should be disconnected from the electric network! The electrical installation should have a
switch with the distance between contacts of all the poles less then 3 mm. The complete grounding system of a fan
is required. The inverse flow of gases to the room from open chimney hole or other devices with an open fire have to
be avoided, fans should not be used in rooms having increased humidity and as anti-explosion fans. The producer
reserves the right to introduce constructional changes, arising of the technical progress.

ZARUCNIi PODMINKY
DALAP GmbH garantuje efektivni provoz zafizeni v souladu s technickymi podminkami pratoku, uvedenymi v tomto
navodu. Zaruka se vztahuje na konstrukéni a materialové vady zafizeni. Nasledujici zaruka plati na izemi Evropské

unie. C Z
Zaruka se vztahuje na bezplatnou opravu, popf. vyménu vyrobku, ve Ihdté 24 mésict ode dne nakupu. Reklamace

musi byt vyfizena ve Ihuté 30 dni ode dne doruceni reklamovaného vyrobku prodejci nebo vyrobci. Nasledujici

zaruka nevylucuje, neomezuje, ani nijak nepopira zakonna prava kupujiciho.

Zaruka se nevztahuje na nize uvedené vady, vzniklé v disledku:

mechanického poskozeni, znecisténi,

transformace,

konstrukénich zmén,

¢innosti spojenych s ochranou a Cisténim zafizeni,

nehod,

pfirodnich katastrof, chemickych a atmosférickych vlivu,

nespravného skladovani,

neopravnénych a neautorizovanych oprav a neodborné manipulace se zafizenim,

nespravné instalace zafizeni.

V téchto a obdobnych pfipadech se zaru€ni naroky zamitaji.

Zakaznik ma pravo na bezplatnou opravu, popf. vyménu vadného zafizeni, odstranénim ostatnich vad zafizeni, termin
"oprava" nezahrnuje ¢innosti uvedené v manualu (idrzba, ¢isténi),které je zakaznik povinen provadét sam.
Rozhodnuti o zaruénich narocich u¢inéna vyrobcem DALAP GmbH se povazuji za kone¢né.

KRR KRERKNKRKRK

POZOR!

Pripojeni na elektrickou sit musi byt provadéna odbornym elektrikafem! Pfed idrzbou musi byt ventilator odpojen od
elektrické sité! Elektrické zafizeni musi byt pfipojeno na spinac, ktery ma vzdalenost mezi kontakty vSech poélu vice nez
3 mm. Ventilator musi byt uzemnén! Je tfeba zabranit zpétnému toku plynu do mistnosti z otevieného kominu. Ventilator
by nemél byt pouzivan v mistnostech s vyssi vihkosti a jako protivybudny ventilator. Vyrobce si vyhrazuje pravo
provadét konstrukéni zmény, vyplyvajici z technického pokroku.

18



PL

ZASTOSOWANIE:

Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem przeznaczony jest do wentylacji rozdnorodnych obiektow
przemystowych, wysokich budynkéw, szpitali, restauracji, ptywalni. Wentylator nie jest dostosowany do pracy w
warunkach ucigzliwych, transportowane powietrze nie moze zawiera¢ czasteczek tatwopalnych lub wybuchowych,
oparéw chemikaliow, duzych czasteczek kurzu, sadzy lub zwigzkéw oleistych, substancji lepkich oraz innych
szkodliwych sktadnikéw. W zadnym wypadku wentylator nie jest dostosowany do pracy w $rodowisku zagrozonym
wybuchem lub pozarem.

BUDOWA | PRACA:

Wentylator promieniowy dachowy zbudowany jest z podstawy, do ktérej przy pomocy otaczajgcej kraty montazowej
zamontowany jest silnik oraz wirnik. Blaszana pokrywa, chronigca silnik przed wptywem warunkow atmosferycznych,
jest przytwierdzona do podstawy. Wentylator BATRON PROFI jest wyposazony w silenik EC.

Skrzynka przytgczeniowa w goérnej czesci korpusu jest przygotowana do podtgczenia jedno lub tréjfazowego
zasilania oraz posiada stosowny kondensator. Temperatura otoczenie nie moze przekroczyc warto$ci umieszczonych
w szczegotowy danych technicznych. Wentylator jest przeznaczony do montazu na zakonczeniach pionowych
instalacji wywiewnych i stuzy¢é ma wytgcznie do wentylacji, rowniez w systemie ciggtym.

INSTALACJA:

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sig, ze wirnik nie nosi $ladéw uszkodzen a w kanatach dolotowych nie
znajdujg sig obce przedmioty mogace uszkodzi¢ wirnik podczas pracy.

Zabrania sie uzytkowania urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem, modyfikacji czy zmian w konstrukcji wentylatora.
Transportowane powietrze nie moze zawieraé czgsteczek tatwopalnych lub wybuchowych, oparéw chemikaliow,
duzych czasteczek kurzu, sadzy lub zwigzkéw oleistych, substancji lepkich oraz innych szkodliwych sktadnikéw. W
zadnym wypadku wentylator nie jest dostosowany do pracy w srodowisku zagrozonym wybuchem lub pozarem

UWAGA! Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze nalezy upewnic sig, ze zostat od
odiaczony od zrédta zasilania! Podiaczenie elekktryczne moze by¢ przeprowadzane wytacznie przez osoby
posiadajace do tego odpowiednie kwalifikacje.

- Szczegodtowe dane techniczne wentylatora sg umieszczona na tabliczce znamionowej.

«  Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w sposobie podtgcznia sa zabronione pod grozbg utraty gwaranc;ji.

« W zaleznosci od modelu wentylator jest przeznaczony do zasilania z sieci jednofazowej 230V / 50-60 Hz lub
trojfazowej 400V / 50 - 60 Hz. Wentylator nalezy podtgcza¢ przy wykorzystaniu izolowanego, dobrej jakosci
przewodu o wysokiej odporno$ci na warunki atmosferyczne i termiczne. W sieci zasilajacej powinny by¢
umieszczone wysokiej jakosci wigczniki — bez wzglgdu na rodzaj zasilania 230 V czy tez 400 V.

»  Miejsce montazu wtgcznika (QF) powinno byc tawtodostepne w przypadku konieczno$ci awaryjnego wytgczenia.
Prad startowy musi by¢ zgodny z mocg urzadzenia.

Wentylator musi by¢ uzmieniony.
Sposob instalacji wentylatora:

Przygotowa¢ instalacje elektryczng do podtgczenia wentylatora.

Umieoeciae wentylator na swoim miejscu.

Zaznaczy¢ miejsca do wywiercenia otworéw instalacyjnych i wywierci¢ otwory.
Umieoeci¢ wentylator z powrotem na swoim miejscu.

Mocno umocowa¢ wentylator oerubami.

e o o o o

KONSERWACJA

Konserwacja wentylatora musi by¢ wykonywana jedynie po
jego odtgczeniu od doprowadzenia pradu elektrycznego.
Wentylator nalezy regularnie czysci¢ od pytu i zanieczyszczen.
Czyszczenie wentylatora wykonujemy suchg, czystg szmata lub
za pomocg sprézarki. topatki wentylatora nalezy ostroznie
oczysci¢ co najmniej raz na 6 miesiécy. Podczas czyszczenia
fopatek wentylatora BATRON/BATRON PROFI nalezy wyjg¢
wirnik wentylatora razem z silnikiem elektrycznym. topatki
wentylatora czysci sié wodg ze $rodkiem czyszczacym.
Uwaza¢, aby woda nie przedostata sié do elementow
elektrycznych wentylatora




USO:

Il ventilatore da tetto con uscita orizzontale & destinato alla ventilazione di vari spazi industriali, grattacieli, ospedali,
ristoranti, piscine e altri spazi con riscaldatori durante il periodo invernale. Il ventilatore non & destinato all'esercizio ad
alta intensita in ambienti contenenti polvere, particolato e/o materiali collosi e all'esercizio in ambienti esplosivi o
infiammabili.

STRUTTURAED ESERCIZIO:

Il ventilatore € costituito da una base connessa tramite rete al supporto con motore elettrico fisso e girante. La copertura
di metallo del ventilatore protegge il motore elettrico dalle intemperie ed ¢ fissata alla base. Il ventilatore BATRON
PROFI & dotato di motore EC. La morsettiera &€ montata nella parte superiore dell'involucro per la connessione del
ventilatore all'alimentazione monofase o trifase e la collocazione del condensatore. La temperatura ambiente non deve
superare i valori indicati nella tabella con i dati tecnici. Il ventilatore & adatto al montaggio verticale sui pozzi di
ventilazione di scarico ed e destinato solo alla ventilazione. Il ventilatore e progettato per I'esercizio continuo.

INSTALLAZIONE:

Prima di montare il ventilatore, assicurarsi che sulla girante non ci sia alcun danno visibile e che nell'ingresso dell'aria non
ci siano corpi estranei che potrebbero danneggiare le pale. L'uso non autorizzato e le modifiche alla struttura e al
ventilatore non sono ammessi. L'aria trasportata non deve contenere materiali esplosivi, infiammabili, vapori e particelle
solide estranee, nonché sostanze collose, tessuti ed altre sostanze nocive.

ATTENZIONE! Prima di iniziare qualsiasi lavoro, scollegare il ventilatore dalla rete elettrica! Il collegamento
elettrico puo essere effettuato solo da personale qualificato e autorizzato.

< lvalorinominalidel ventilatore sono riportati sull'etichetta.

- Eventuali modifiche nello schema di collegamento sono vietate e invalidano la garanzia.

- Aseconda del tipo, il ventilatore & collegato ad una rete monofase da 230 V/50-60 Hz o trifase da 400 V/50-60 Hz.
Collegare il ventilatore con cavi ben protetti, isolati, resistenti al calore e di lunga durata. Collegare alla rete
l'interruttore di protezione automatico per l'interruzione dell'alimentazione elettrica. Dovrebbe essere posto
allingresso della corrente nel ventilatore per entrambe le varianti da 230 V e 400 V. Il punto di montaggio
dell'interruttore di protezione (QF) deve garantire un accesso rapido in caso di arresto di emergenza.

« Lacorrente diavvio deve corrispondere alla potenza assorbita.

Il ventilatore deve essere messo a terra!
Proceduradiinstallazione del ventilatore:

- Preparare il cablaggio elettrico per il ventilatore.

«  Collocareil ventilatore nel luogo desiderato.

« Segnareipuntiin cuipraticare i fori di installazione e praticare i fori.
« Ricollocare il ventilatore nel punto desiderato luogo.

« Fissare saldamente il ventilatore con le viti.

MANUTENZIONE:

Prima della manutenzione del ventilatore, &€ necessario scollegare
il ventilatore dalla rete elettrica. Il ventilatore deve essere pulito
regolarmente per eliminare la polvere e le impurita. Per la pulizia
del ventilatore, utilizzare un panno asciutto e pulito o il

compressore. Le pale del ventilatore devono essere pulite con
cautela almeno una volta ogni 6 mesi. Per la pulizia delle pale del
ventilatore Dalap BATRON/BATRON PROFI, & necessario
rimuovere la girante del ventilatore insieme al motore

elettrico. Per la pulizia delle pale, usare una soluzione di acqua e
detergente. Fare attenzione a non far entrare I'acqua all'interno

delle parti elettriche del ventilatore.
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EMPLOI:

Le ventilateur de toiture avec la sortie horizontale est destiné a aérer divers locaux industriels, immeubles de grande
hauteur, hopitaux, restaurants, piscines et autres locaux avec un chauffage pendant I'hiver. Le ventilateur n'est ni destiné
a l'usage industriel dans un environnement contentant des poussiéres, des particules solides, des matiéres collantes, ni
afonctionner dans des environnements explosif ou inflammable.

CONCEPTIONETFONCTIONNEMENT :

Le ventilateur centrifuge est composé d'une base de support connectée par le réseau au socle avec un moteur électrique
fixe et une roue a aubes située sur celui-ci. Le couvercle métallique du ventilateur, protégeant le moteur électrique contre
des effets météorologiques, est fixé a la base. Le ventilateur BATRON PROF| est muni d'un moteur EC. Le bornier est
fixé dans la partie supérieure de la gaine servant a connecter le ventilateur aux lignes d'alimentation électrique
monophasées ou triphasées et a abriter un condensateur de fonctionnement. La température ambiante ne doit pas
dépasser les valeurs indiquées dans le tableau aux données techniques. Le ventilateur convient pour le montage vertical
sur un conduit d'extraction et n'est destiné qu'a aérer. Le ventilateur est congu pour le fonctionnement sans interruption
toujours.

INSTALLATION:

Avant de monter un ventilateur, vérifier qu'aucun dommage visible ne se trouve sur la roue a aubes et que le conduit d'air
ne contient aucun objet étranger qui puisse endommager les aubes. Il est interdit d'utiliser illicitement le ventilateur,
modifier sa conception, modifier et remplacer ses parties. L'air conduit ne doit pas contenir : substances explosifs,
inflammables, vapeurs et substances solides étrangéres ainsi que substances collantes, tissus et autres substances
nocives.

ATTENTION ! Avant de commencer tout travail sur le ventilateur, débrancher celui du réseau ! Le cablage
électrique ne doit étre effectué que par une personne professionnelle autorisée.

« Lesvaleurs nominales du ventilateur figurent sur la plaque signalétique.

«  Toute modification du diagramme de connexion est interdite et son exécution entraine I'annulation de la garantie.

- Selonsontype, le ventilateur sera connecté soit au réseau monophasé de 230 V/50-60 Hz ou triphasé de 400 V / 50
- 60 Hz. Pour connecter le ventilateur, utilisez les cables de longue durée bien protégés et résistants a la chaleur.
Inséreur un disjoncteur automatique dans le réseau pour pouvoir interrompre |'alimentation en énergie électrique. Il
doit étre situé a la ligne d'alimentation en courant au ventilateur en ce qui concerne les deux variantes de la tension
230 V et 400 V. L'endroit ou le disjoncteur (QF) est situé doit permettre un accés rapide pour le cas d'un
débranchement d'urgence.

« Lecourantde déclanchement doit correspondre ala puissance.

Le ventilateur doit étre mis ala terre !
Mode d'installation du ventilateur :

- Préparezles distributions électriques pour le raccordement du ventilateur.

« Placezle ventilateur sur le lieu de destination.

- Désignezles endroits prévus pour le pergage des orifices d'installation et percez les orifices.
« Remettezle ventilateur sur le lieu de destination.

« Fixezrigidementle ventilateur a l'aide de vis.

MAINTENANCE:

La maintenance du ventilateur ne doit étre effectuée qu'aprés la
déconnexion du ventilateur de I'arrivée du courant électrique. |l
faut enlever régulierement la poussiére et les impuretés du
ventilateur. Effectuez le nettoyage du ventilateur a I'aide d'un
chiffon sec, propre ou a I'aide d'un compresseur. Les hélices du

ventilateur doivent étre régulierement nettoyées au moins tous
les 6 mois. Lors du nettoyage des hélices du ventilateur Dalap
ALBATRO/ALBATRO PROFI il est nécessaire d'enlever la
roue tournante du ventilateur, y compris le moteur électrique.
Les hélices du ventilateur doivent étre nettoyées au moyen
d'eau et d'un produit de nettoyage. Veillez a ce que I'eau n'entre
pas dans les composantes électriques du ventilateur.




HASZNALAT:

Tetd ventilator vizszintes kivezetéssel kiilonbdz6 ipari, korhazi, éttermi, uszodai és egyéb télen flitétt terliletek
elszivasara. Nem képes a szennyezett levegd tartos elszivasara, amiben por, kemény vagy ragadds anyagok H U
lehetnek; ill. robbanékony vagy gyulékony kézegbe.

SZERKEZETE ES MUKODESE:

A ventilatort képezi a bazis, és az arra régzitett elektromotor a jarokerékkel. Fém racs védi a ventilator motorjat a
kulsé behatasoktol. Az Dalap BATRON PROFI terméket EC motor hajtja. Egy sorkapcsol6 van elkészitve a haz
tetején egy- vagy haromfazisu bekoétéshez, és kondenzator elhelyezéséhez. A kérnyezet hémérséklete nem Iépheti
at a miszaki leiras tablazataban megadott hatarértékeket. A ventilator alkalmas a figgéleges elhelyezésre, a
szell6zécsatorna kivezetésére, és csakis szell6ztetésre. Allandé miikddésre lett tervezve, folyamatosan a halozatra
csatlakoztatva

TELEPITESE:

A ventilator telepitése el6tt gy6z6djon meg, hogy a forgékeréken nincs lathatd sériilés, és a légbevezetd nyilasban
nincs idegen targy, mely miatt megsériilhetne a kerék. Jogtalan hasznalat és szerkezeti médositas nem
engedélyezett. A szallitott levegd nem tartalmazhat: robbanékony, éghetd, ragacsos, kemény targyakat, szévetet és
tovabbi szennyezd anyagokat.

FIGYELEM! A munka megkezdése el6tt valassza le a halézatrél a ventilatort. Az elektromos bekotést csakis
képzett szakember végezheti.

A ventilator névleges értékei a matrican talalhatéak.

A bekotési abratol eltéré barmilyen valtoztatas tilos, és a garancia elvesztését vonja maga utan.

Tipus szerint egyfazisu 230V / 50-60Hz vagy haromfazisu 400V / 50-60Hz halézathoz kapcsolhato. A ventilator
szigetelt, h6 ellenall6 nagy élettartamu vezeték segitségével helyezze aram ala. Az aramkérbe szereljen be egy
automata biztositékot, az aram megszakithatésaga érdekében. A beérkez6 aram vezetékére ajanlott felszerelni,
mind a 230V mind a 400V verzi6 esetében. A biztositék beszerelésének helye (QF) gyorsan hozzaférhetének
kell legyen, vészhelyzet esetére.

Az indit6 aramnak meg kell egyeznie a teljesitményigénnyel.

A terméket foldelni kell!

A ventilator szerelésének a lépései:

KARBANTARTAS

A ventilator karbantartasat kizarélag ugy szabad végezni, ha a
ventilatort eldzdleg lecsatlakoztatta a halozatrél. A ventilatort
rendszeresen meg kell tisztitani a portdl és a
szennyezddésektdl. A ventilator tisztitasat végezze szaraz, tiszta
ronggyal, vagy kompresszorral. A ventilator lapatjait
rendszeresen, legalabb 6 havonta meg kell tisztitani. Az Dalap
BATRON/BATRON PROFI tipusu ventilator lapatjainak
tisztitasakor ki kell venni a ventilator apatkerekét a
villanymotorral egyutt. A ventilator lapatjainak tisztitasat vizzel és
tisztitoszerrel végezze. Ugyeljen arra, hogy a viz ne tudjon
bejutni a ventilator elektromos részeihez!

Készitse eld az elektromos vezetékeket a ventilator bekotéséhez.
A ventilatort tegye a helyére.

Jeldlje meg a régzitd furatok helyeit és furja ki a furatokat.

A ventilatort tegye ismét a szerelés helyére.

A ventilatort csavarokkal régzitse
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UTILIZACION:

El ventilador de techo con salida horizontal esta disefiado para la ventilacion de espacios industriales variados, edificios
de altura, hospitales, restaurantes, piscinas y otros locales con calefaccién durante el invierno. El ventilador no esta
destinado a un uso intenso en medios con polvo, particulas sélidas, materiales pegajosos y para funcionar en medios
explosivos o inflamables.

CONSTRUCCIONYFUNCIONAMIENTO:

El ventilador centrifugo se compone de una base conectada a través de la red a un sustrato con un motor eléctrico fijo y
una rueda circular en el mismo. La tapa del ventilador metalica protege al motor eléctrico contra corrientes de aire y esta
unida a la base. El ventilador ALBATRO PROFI esta equipado con motor EC. La bornera estd montado en la parte
superior de la caja para conectar el ventilador a lineas de tension de una o tres fases y es la ubicacion del condensador
de funcionamiento. La temperatura ambiente no debe superar los valores indicados en la tabla con datos técnicos. El
ventilador es adecuado para su instalacién vertical en conductos de ventilacion de escape y esta destinado Unicamente
alaventilacion. El ventilador esta dimensionado para un funcionamiento permanente.

INSTALACION:

Antes de montar el ventilador asegurese de que en la rueda giratoria no haya dafios visibles y en la entrada de aire no
haya objetos extrafios que pudieran dafar las palas. No se permite un uso no autorizado, cambios en la estructura,
modificaciones y cambios en el ventilador. En el aire transportado no puede haber: explosivos, liquidos inflamables,
vapores y sélidos extrafios, asi como sustancias pegajosas, tejidos y otras sustancias perjudiciales.

{ATENCION! jAntes de cualquier trabajo desconecte el ventilador de la red! La conexion eléctrica la debe hacer
solo una persona especialistay autorizada.

« Lsvalores nominales del ventilador se indican en la etiqueta.

- Estaprohibido todo cambio en el esquema de conexién y al llevarlos a cabo se cancela la garantia.

«  Segun el tipo el ventilador esta conectado a la red monofasica de 230V / 50-60 Hz o la red trifasica 400V / 50 - 60 Hz.
Conecte el ventilador con cables aislados, bien protegidos y resistentes al calor, con una vida Util larga. Conecte a la
red un interruptor automatico para cortar el suministro de energia eléctrica. Debe colocarse en la toma de corriente
en el ventilador en ambas variantes, de 230V y 400V. El punto de montaje del interruptor (QF) debe permitir un
acceso rapido en caso de apagada de emergencia.

« Lacorriente de disparo tiene que coincidir con la potencia.

iEl ventilador debe tener conexion a tierra!
Procedimiento de lainstalacion del ventilador:

«  Prepararlos conductos eléctricos para conectar el ventilador.

« Ubicarel ventilador en el lugar destinado.

» Marque los lugares para taladrar los agujeros de instalacion e taladre los agujeros.
« Volveraubicar el ventilador en el lugar determinado.

«  Fijarfirmemente el ventilador con tornillos.

MANTENIMIENTO:

El mantenimiento del ventilador debe realizarse sélo después de
desconectarlo de la alimentacion de la corriente eléctrica. Es
necesario limpiar el ventilador regularmente del polvo y
suciedades. La limpieza del ventilador se realiza con un pafio seco
y limpio o mediante un compresor. Las aletas del ventilador deben

limpiarse

cuidadosamente por lo menos una vez en 6 meses. Durante la
limpieza de las aletas del ventilador Dalap BATRON/BATRON
PROFI hay que quitar la rueda circular del ventilador con el
electromotor. Las aletas del ventilador se limpian utilizando el
agua con detergente. Procure que el agua no entre en las partes

eléctricas del ventilador.
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Technical data:

Voltage [V / 50/60 Hz]

Power [kW]

Current [A]

Max. air capacity [m 3/h]

RPM [min-']

Noise level at 3 m [dBA]
Transported air temperature [°C]

Protection rating

Voltage [V / 50/60 Hz]

Power [kW]

Current [A]

Max. air capacity [m %/h]

RPM [min-']

Noise level at 3 m [dBA]
Transported air temperature [°C]

Protection rating

Voltage [V / 50/60 Hz]
Power [kW]

Current [A]

Max. air capacity [m */h]
RPM [min-]

Noise level at 3 m [dBA]

Transported air temperature [°C]

Protection rating

Voltage [V / 50/60 Hz]
Power [kW]

Current [A]

Max. air capacity [m %/h]
RPM [min-']

Noise level at 3 m [dBA]

Transported air temperature [°C]

Protection rating

BATRON 250 PROFI

1~ 200-277
0.485
3.0
1750
3580
47
-25 +60
IP X4

BATRON 310 PROFI
1~ 200-277
0.48
3.1
3220
2300
48
-25 +60
IP X4

BATRON 400 PROFI

3~ 380-480

0.77

1.3
5360
1755

53
-25 +60
IP X4

BATRON 500 PROFI

3~ 380-480
27
43
10500
1700
63
-25 +60
IP X4
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BATRON 280 PROFI
1~ 200-277
0.455
2.8
2650
2600
47
-25 +40

IP X4

BATRON 355 PROFI

3~ 380-480

0.94

15
4500
2215

51
-25 +60
IP X4

BATRON 450 PROFI

3~ 380-480
1.01
1.6
6700
1560
55
-25 +60
IP X4

BATRON 560 PROFI

3~ 380-480

23

3.6
11400
1350

65

-25 +60
IP X4



Technical data:

Model | BATRON 220 | BATRON 225 | BATRON 250
Voltage [V] 1~230 1~ 230 1~ 230
Frequency[Hz] | 50 60 50 60 50 60
Power[W] | 108 | 118 | 123 | 169 | 184 | 232
Current[A] | 0,49 | 0,54 | 0,54 | 0,7 | 0,81 | 0,9
Max. air capacity[m3/h] | 880 | 883 | 915 | 1010 | 1450 | 1320
RPM [min~'] | 2580 | 2840 | 2790 | 2820 | 2480 | 2320
Noise levelat3m [dBA] | 50 51 51 52 54 53
Max. transported air temperature [°C] -25...+50 -25...+50 -25...+50
Protection rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4
Model | BATRON 310 | BATRON 400V 310 | BATRON 355
Voltage [V] 1~230 3~400 1~ 230
Frequency[Hz] | 50 60 50 60 50 60
Power[W] | 141 | 195 123 169 184 | 232
Current[A] | 0,64 | 0,87 0,29 0,32 0,96 | 1,33
Max. air capacity [m3/h] | 2265 | 2425 | 2300 2442 2480 | 2976
RPM[min~"] | 1420 | 1740 1410 1550 1420 | 1580
Noise levelat3m [dBA] | 47 49 47 48 51 52
Max. transported air temperature [°C] -25...+50 -25...+50 -25...+50
Protection rating | 1PX4 | IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 | IPX4
Model | BATRON 400V 355 BATRON 400 BATRON 400V 400
Voltage [V] 3~ 400 1~ 230 3~400
Frequency [Hz] 50 60 50 - 50 -
Power [W] 264 330 457 - 420 -
Current [A] 0,58 0,64 2 - 0,99 -
Max. air capacity [m3/h] | 3290 3540 3950 = 3950 =
RPM[min~] | 1430 1650 1440 - 1440 -
Noise level at 3m [dBA] 52 53 55 = 55 =
Max. transported alr | o5 50 -25...+50 -25...+50
temperature [°C]
Protection rating IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4




Model BATRON 450 BATRON 400V 450 BATRON 500
Voltage [V] 1~230 3~ 400 1~ 230
Frequency [Hz] 50 - 50 - 50 60
Power [W] 749 - 755 - 407 673
Current [A] 3,35 - 1,5 - 1,81 3,05
Max. air capacity [m3/h] | 6180 - 5920 - 5680 6532
RPM[min~] | 1400 - 1440 - 970 1120
Noise level at 3m [dBA] 58 - 57 - 52 54
Max. transported air | o -25...+50 -25...+50
temperature [°C]
Protection rating IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4




BATRON
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BATRON PROFI 250; BATRON PROFI 280; BATRON PROFI 310.

Cable 1 Cable 2
= === O
=zl & o|es] =z
“1Z]8 T2 &
Contact Connection Colour Function
1 L Black Network 50/60 Hz, phase
N Blue Network 50/60 Hz, zero wire
PE Green/Yellow protective ground conductor
NC White 1 failure relay,
normally closed contact
CcoM White 2 failure relay, COMMON
2 +10V Red Voltage output +10 V
(no more 1.1 mA)
0-10V/PWM Yellow Controllmput 0-10 V/ PWM
(full resistance 100 kOhm)
GND Blue Ground

BATRON PROFI 355, BATRON PROFI 400, BATRON PROFI 450,
BATORN PROFI 500, BATRON PROFI 560.

KL3

KL2

KL1

< || o || <
o |la|la
@ || ||«

a
b4
5}

E=
2=
5&

+20V

+10V

4-20 mA
0-10V
PWM

o
%)
o

GND

out

NO
NC

coMm

o
3

[§]
L2
PE

Terminal Connection

PE
KLA1

KL2

Function

Terminal Connection

Function

PE protective ground conductor KL3 out control signal output 0-10 V max. 3 mA
L3 GND GROUND (GND)
'L‘12 0-10V/PWM (cfgn‘rrgéllsqg:‘ce 100 kOhm)
HOV External potentiometer power supply,
NC alarm relay, 10 V (+10%) max. 10 mA
normally closed contact 20V External sensor power supply
CoM %'S’W%aﬁ’(zA, 250 V, AC1) 20V (+20%) max. 50 mA
\o alarm relay, 4-20 mA control .|nput
normally open contact 0-10 V/PWM control input
GND GROUND (GND)
RSB interface RS485 for ebmBUS; RS B
RSA interface RS485 for ebmBUS; RS A
RSB interface RS485 for ebmBUS; RS B
RSA interface RS485 for ebmBUS; RS A
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BATRON BATRON PROFI

1-das Gehause/Cover/Kryt
2 - Netzwerk/Net/Sit
3 -Basis/Base/Zakladna

Fan Dimensions, mm Weight,
type @D | od H L1 L L2 kg
BATRON 220 213 10 228 245 338 338 6,9
BATRON 225 213 10 228 245 338 338 71
BATRON 250 285 10 265 330 425 365 10,1
BATRON 280 285 10 265 330 425 365 10,2
BATRON 310 285 10 300 330 438 400 10,2
BATRON/400vV 310 [ 285 10 300 330 438 400 10,2
BATRON 355 438 12 348 450 598 550 15,6
BATRON/400V 355 | 438 12 325 450 598 550 15,6
BATRON 400 438 12 348 450 598 550 21,0
BATRON/400V 400 | 438 12 348 450 598 550 22,0
BATRON 450 438 12 400 535 668 640 22,7
BATRON/400V 450 | 438 12 400 535 668 640 22,7
BATRON 500 438 12 465 535 668 640 26,6
Fan Dimensions, mm Weight,
type D od H L1 L L2 kg
BATRON PROFI 250 285 11 289 330 435 411 16
BATRON PROFI 280 285 1 264 330 435 431 17
BATRON PROFI 310 285 11 272 330 435 431 19
BATRON PROFI 355 438 11 326 450 595 558 32
BATRON PROFI400 | 438 11 357 450 595 558 75
BATRON PROFI 450 438 11 407 535 665 637 80
BATRON PROFI 500 438 1 437 535 665 637 84
BATRON PROFI 560 605 14 487 750 940 912 95
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BATRON 220; BATRON 225; BATRON 250
BATRON 280; BATRON 310; BATRON 355 fans.

O X1
[

——|L| @@
~230v

s0Hz || 1 [>PH @2@
|

N iR N| @30

PE 210
BATRON/400V 310 fans.

QF X1
L1r 20

~400V L1 1@
FL

50Hz L2 SN P [P
il L

-~ —+—>| 13| @30

S e

BATRON 400; BATRON 450;
BATRON 500 fans.

| OF X1
—“+—| L | 010

~230v ||
50 Hz : | ~|PE| @20

|

N

PE= N | @30
W Sltwi| 040
™2, lwe| @se
Q60

BATRON/400V 400; BATRON/400V 450, BATRON 355 fans.

L1

L2
~400 v
50Hz L3
PE
aF X1
L1
=1+ 1] @10
L2} ’JI—> L2| @22@
|
LS| e
(2]
250 g
@50
L >|PE| @7@
W w1 @se
™2 o @@

QF not included into the delivery set/nicht im lieferumfang enthalten/neni soucasti baleni
X1 terminal/terminal block/svorkovnice.

Fan type

Automatic circuit breaker

Recommended cable

BATRON 220-250

BATRON 310 1 3x0.,5
BATRON 253 16 3x0.5
BATRON 400-450 4 3x1,0
BATRON 500 25 3x1,0
BATRON/400V 310-450 1 5x0,5
BATRON PROFI 250-310 4 3x1,0
BATRON PROFI 355-450 2 5x0,75
BATRON PROFI 500-560 10 3x0,5
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